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Raspuns solicitare clarificiri privind documentatia de atribuire

Avand in vedere clarificarile solicitate de operatorii economici, in faza de desfasurare a achizitiei directe
avand ca obiect Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — puncte de reincdrcare vehicule
electrice in cadrul proiectului “Elaborarea in format GIS a documentatiilor de amenajarea teritorinlui
si planificare urbanid PUZ in Comuna Lupeni, judetul Harghita”, conform Anuntului nr.
8165/12.06.2025 publicat in sectiunea dedicata a website-ului propriu al Autoritdtii contractante

https://primarialupenihr.ro , va facem cunoscut urmétoarele:

1. Operator economic solicitant:
In continutul Caietului de sarcini, pag.3, la sectiunea privind statia de reincarcare lentd, se
precizeazd cd statia trebuie sa permitd incarcarea in curent alternativ, cu doud puncte de
incarcare a cdte 22 kW fiecare, si ca trebuie sa fie echipatd atat cu conectori de tip 2 (specifici
incdarcdrii in curent alternativ), cdt si cu conectori de tip Combo 2 (CCS), care sunt utilizafi
pentru incdrearea in curent continuu.

Caracteristiel generale minime Statie de reincircare lentid (e doua punete de reincireare)
pentra antovehicule electrice cu cnpacitate de 22 KW+ 22 kw
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Aceasta formulare este, cel mai probabil, o eroare, intrucat combindg doud cerinte incompatibile
din punct de vedere tehnic intr-o singurd categorie de echipament. Concrel, conectorii Combo 2
nu pot functiona in cadrul unei stafii alimentate doar in curent alternativ, deoarece necesitd o
sursd de curent continuu si o arhitecturd complet diferita de conversie, control si protecie.
Statia de incarcare lentd, cu doud puncte AC de 22 kW, este conceputa exclusiv peniru incdreare
in curent alternativ si nu poate acomoda, in mod real si conform standardelor, conectori pentru
curent contini.

Asadar, includerea in aceeasi specificatie a unei statii AC cu cerinta de a avea si conectori CCS
(DC) reflecta o confuzie intre doud tipuri distincte de echipamente: statiile normale de incdrcare
(AC) si statiile rapide (DC).
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Acestea au roluri si aplicafii diferite si sunt tratate distinct atdat din punct de vedere al
standardelor tehnice, cdt si al cerintelor de finantare.

Aceasta observatie este sustinuta si de continutul Proiectului Tehnic, unde apar doud Formulare
IS5 separate: unul pentru o statie de incarcare rapida (60 kW DC + 22 kW AC), care intr-adevar
include conectori Combo 2, si unul pentru o statie de reincdrcare normald, cu doud puncte de
cate 22 kW AC, echipata corect doar cu conectori Type 2. Acestea sunt echipamente distincte,
iar specificatiile din proiect reflecta corect functionalitatea fiecaruia.

Solicitarea nr. I:

In acest context va rugim sd confirmati ci se vor respecta fisele tehnice prezentate in
Proiectul Tehnic.

Rdaspuns autoritate contractantdi:
Prin prezenta se confirma ci se vor respecta fisele tehnice prezentate in Proiectul Tehnic.

2. Operator economic solicitant:

In Caietul de sarcini, se specifica:
W v asigwm folosiren anei aphicatii compatibile, pentry

foigsire/plath

Atragem atentia ca nu se gaseste pozitie pentru aplicatie/soft in listele de cantitdti (Formular
F4), iar documentatia nu oferd nicio precizare privind perioada minimd pentru care aplicatia si
platforma asociatd trebuie sa fie disponibile si functionale. Aceasid lipsc de detalii creeazd o
ambiguitate semnificativd in ceea ce priveste confinutul obligatiilor tehnice si financiare pe care
trebuie sda le indeplineasca furnizorul.

Este important de clarificat cd aplicatia mobild nu functioneazd autonom, ci este parte
integrantd a unei solufii tehnice extinse, care presupune conectarea statiilor de incédrcare la o
platformd de management compatibila cu protocolul OCPP 1.6. Aplicatia — de reguld gratuitd si
disponibild in Google Play sau App Store — serveste ca interfald pentru utilizatorul final, dar
loate functiile sale (pornirea/oprirea incdrcarii, verificarea disponibilitdtii, istoricul sesiunilor,
plata etc.) sunt dependenie de aceastd platformd. Asadar, aplicatia nu este instalata direct pe
statie si nu poate functiona fdard o infrastructurd software centralizatd, care presupune in mod
inerent. gazduire, mentenantd, actualizdri periodice si suport tehnic activ.,

Pe langd aceste aspecte tehnice, existd si considerente juridice: in contextul in care autoritatea
contractanta este o unitate administrativ-teritoriald (UAT), gestionarea infrastructurii
presupune limitdari specifice. Potrivit dispozitiilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ si din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, primdariile nu
pol desfasura activitafi economice cu scop lucrativ. Prin urmare, furnizarea de servicii contra

cost (cum este incarcarea autovehiculelor electrice printr-o aplicatie) nu poate fi realizatd direct
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de autoritatea contractantd, ci doar printr-o formd legalad de delegare de gestiune sau

partenerial cu un operalor economic autorizat,

Mai mult, reglementarile in vigoare impun ca orice incasare efectuatd de o institutie publicd sd
fie derulaid prin trezoreria statului, ceea ce exclude posibilitatea utilizdarii directe a unor
platforme de plata integrate in aplicatii comerciale, operate de terti. Aceste constrangeri
Juridice fac imposibila desfasurarea directd a serviciilor de platd, fara un cadru legal special.
Totodata, trebuie evidentiat faptul cda operarea tehnica a statiilor (monitorizare, mentenanid,
depanare) si furnizarea de servicii catre utilizatori finali (tranzactii, plati, suport client) sunt
activitali distincte atat din punct de vedere tehnic, cdt si legal. A integra aceste functii intr-un
singur contract, fard o delimitare clara a responsabilitatilor si a cadrului juridic aplicabil, poate
conduce la neconformitdti sau chiar la incdlcarea legislatiei in vigoare privind administratia
publica locald.

Solicitarea nr.2:

2.1 Vi rugam sda confirmati cd operarea in scop commercial a statiilor va face obiectul
unor contracte ulterioare, avind in vedere limitdrile legale privind gestionarea directd a
serviciilor de operare de cdtre autoritatea contractantd

2.2 Va rugam sda precizati perioada contractuali pentru care trebuie ofertati platforma de
management si platd, avind in vedere cd in documentatia de atribuire nu este specificat
acest aspect, iar o astfel de omisiune poate afecta att structura ofertei financiare, cit si
asumarea responsabilitatilor privind functionarea si suportul aferent

Rdspuns autoritate contractantd:
2.1.Prin prezenta confirmdm ca operarea in scop comercial a statiilor va face obiectul unor

contracte ulterioare. Aceste infrastructuri vor fi puse la dispozitia utilizatorilor interesati in
mod deschis, transparent si nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost care va acoperi o fractic
modica din costurile de intretinere $i mentenantd pentru a asigura functionarea lor si nu vor fi
generatoare de profit.

2.2.Perioada contractualid pentru care trebuie ofertatid platforma de management si plata
este de cel putin 5 ani, conform obligatiei asumate de beneficiar prin contractul de finantare
privind asigurarea functionarii infrastructurii cel putin 5 ani de la finalizarea investitiei.

3. Operator economic solicitant:

In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, pagina 4, secfiunea 3.1.2 — Garantie, se
solicitd un termen de garantie de 36 de luni.
Cu toate acestea, in Proiectul Tehnic, respectiv in Formularele I3, este mentionat un termen de

garantie de minimum 2 ani.
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Solicitarea nr.3:
Avind in vedere aceastd diferentd intre cerintele din Caietul de sarcini si informatiile din

Proiectul Tehnic, via rugdm sd specificati in mod clar care este termenul de garantie minim
care trebuie ofertat.

Rdaspuns autoritate contractanta:

Termenul de garantie minim care trebuie ofertat este de 36 luni, conform cerintelor caietului de
sarcini. Prevederile proiectului tehnic se referd la perioada minima recomandati de garantie. In
vederea scdderii costurilor de intretinere si asigurarea functionarii infrastructurii cel putin 5 ani,
s-a solicitat un termen de garantie extins.

In conformitate cu solicitarea de clarificiri si din cauza intirzierii raspunsului, am decis
prelungirea termenului de depunere cu 3 zile lucritoare, pana la 27.06.2025.

PRIMAR,

Kovacs Lehel




